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20231317-001

Descrizione: Acqua partitore Bufardo - Fiumefreddo di Sicilla {CT) Spettabile:

Accettazione: 20231317 ACQUE BUFARDO E TORREROSSA s.r.l.
| Data Prelievo: 14-dic-23 Via Roma 33

E Data Arrivo Camp.; 14-dic-23 Data inizio Prova:  14-dic-23 95024 ACIREALE {CT)

Data Rapp. Prova: 22-dic-23 Data Fine Prova: 21-dic-23

| Tipo Prove:
| Rif.Legge/Autoriz.:

Prelevatore;

Mod.Camplonam.:

Acque destinate al consumo umano
D.Lgs. 18 del 23/02/2023 - Attuazione della direttiva {UE) 2020/2184

Personale Laboratorio Centro Analisi Dr. Vecchio G

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + ISO 19458:2006

Prova um Metado Risultato  Lim.Min. Lim.Max,
pH unltdpH  APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 7,5 65 9,5
Conducibilita a 20°C uSjem APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 536 2500
 Solidi Totali Disciolti {T0S) — APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003 364 -
Colore - APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 incolore Ace. peri
consum.
" Odore - APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 inodore Acc. peri
consum.
* Sapore - APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003 insapore Acc, peri
consum.
" Torbidita NTU UNI EN ISO 7027-1:2016 <05 Acc. per i
consum.
Ossidabilita al permanganato (Kubel) mg/l02  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met IS5 0,8 50
BEBO27
" Fluoruri mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man 20 2003 0,4 1,50
Corwri  men APAT CNR IRSA 4020 Man 20 2003 26 250
Soffati mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 27 250
Nitrati {NO3) me/l APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 7 o
Nitriti (NO2) me/l APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 <0,05 0,50
* Ammonio {NH4) mg/t APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 <0,05 0.50
Durezza °F APAT CNR IRSA 2040 B Man 23 2003 20 15-50
(val.consigl.)
Cloro fibero residuo mg/l APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003 < 0,02 20,2
{val.consigl}
* Cianuri g/l APAT CNR IRSA 4070 Man29 2003 <5 0
Sodio mg/i APAT CNR IRSA 3270 A Man 20 2003 60 200
Setenio ug/t Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 297 Met I5§ <2 - 20
DAAOLE
Afluminio g/l APAT CNR IRSA 3050 B Man 29 2003 <20 200
(*} = Le prove cosi contrassegnate non sono Accreditate da Accredia
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Prova um Metodo Risultato  Lim.Min, Lim.Max.
Antimonio ug/l Rapportt ISTISAN 2007/31 pag 225 Met 155 <1 10
< DAACO2
Arsenico g/l Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met 1SS <1 10
DAAOO3
Manganese ug/l APAT CNR IRSA 3190 8 Man 29 2003 <5 6
~ piombo g/l APAT CNR IRSA 3230 8 Man 29 2003 <1 10
* Mercurio g/l APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 <01 10
Nichel g/l APAT CNR IRSA 3220 B Man 29 2003 <1 20
Cadmio g/l APAT CNR IRSA 3120 B Man 29 2003 ) <02 50
Teome g/l APAT CNR IRSA 3150 BI Man 29 2003 < 56
Rame mg/! APAT CNR IRSA 3250 A Man 29 2003 <02 20
" ferro g/t APAT CNR IRSA 3160 8 Man 29 2003 <20 200
Vanadio g/t Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 303 Met IS5 33 140
DAADL?
Boro ma/! Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 27 Met 1SS 02 BT
BHBOOS
éenzene pg/l UNI EN ISO 15680:2005 <g1 1.0
 1-2- Dicloroetano ug/l  UNIENISO 15680:2005 <01 30
* Cloruro di Vinile vell UNI EN IS0 15680:2005 <0,05 050
Tetra & Tri-cloroetifene g/l UNI EN IS0 15680:2005 <1 10
Trialometani totali ug/l UNIEN IS0 15680:2005 <3 20
* |drocarburi Policiclic Arematici pght APAT CNR IRSA 5080 A Man29 2003 <0,01 0.1
Antiparassitar {$) g/t APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003 <0,01 0,10
Conteggio colonie su agar a 22°C ufe/mi UNI EN 180 6222:2001 0 -
Coliformi totali /100 ml UNIEN iSO 9208-1:2017 0 0
Enteracocchl uf.e/100ml IS0 7899-2:2000 0 o
Escherichia Col ufc/100ml UNIEN ISO 9308-1:2017 o o
{*} = Le prove cosi contrassegnata non sono Accreditate da Accredia
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